
環境資源ギャラリー ガス化溶融施設　稼働状況

スラグ 固化物 異物 アルミ 鉄 処理単価

1号炉 2号炉 計 受　電 発　電 電力量計 [t] [t] [t] [t] [t] 電力 燃料 油脂 水道 薬品 用役費計 [円/t]

H20/４月 30 1,082.7 1,346.1 2,428.8 446,220 645,770 1,091,990 132.4 96.2 11.4 0.0 3.7 7,241,709 2,349,060 889,686 0 4,733,557 15,214,012 6,264

５月 31 797.1 1,883.9 2,681.0 471,080 706,040 1,177,120 137.9 101.6 13.3 0.0 4.2 7,347,787 2,805,600 302,400 0 2,657,676 13,113,463 4,891

６月 30 997.9 1,777.9 2,775.8 433,090 726,790 1,159,880 122.3 109.1 13.3 0.0 4.2 7,093,515 3,326,400 302,400 751,440 2,869,072 14,342,827 5,167

７月 31 1,338.1 1,542.4 2,880.5 403,200 766,540 1,169,740 128.3 94.0 12.8 0.2 4.2 7,301,156 4,966,500 258,300 0 2,540,160 15,066,116 5,230

８月 31 2,143.4 187.9 2,331.3 472,060 604,870 1,076,930 104.4 87.0 11.3 0.0 0.0 8,136,106 1,207,500 302,400 802,605 4,709,145 15,157,756 6,502

９月 30 1,093.5 1,511.4 2,604.9 458,100 714,280 1,172,380 117.5 103.4 12.2 0.0 4.4 7,914,827 5,040,000 302,400 0 1,887,427 15,144,654 5,814

10月 31 962.0 1,737.9 2,699.9 447,210 716,670 1,163,880 111.9 98.4 10.6 1.1 5.0 7,775,514 1,493,520 274,680 929,670 4,003,650 14,477,034 5,362

11月 30 1,524.0 623.8 2,147.7 473,350 580,180 1,053,530 99.1 81.0 9.0 0.5 5.3 8,015,770 1,033,200 1,056,090 0 2,494,432 12,599,492 5,866

12月 31 1,412.3 1,387.0 2,799.2 421,510 799,220 1,220,730 137.0 97.7 15.1 0.5 6.7 7,411,182 3,118,500 302,400 687,580 7,017,413 18,537,075 6,622

１月 31 1,558.9 1,268.8 2,827.7 409,190 798,560 1,207,750 118.7 99.5 14.0 1.5 7.5 7,758,136 2,394,000 0 0 2,867,802 13,019,938 4,604

２月 28 1,920.7 0.0 1,920.7 463,100 503,380 966,480 88.1 70.6 7.5 0.8 4.7 8,565,901 0 379,260 687,580 3,413,760 13,046,501 6,793

３月 31 1,437.9 1,178.0 2,615.9 485,780 737,480 1,223,260 123.0 102.6 10.3 0.8 5.6 8,844,476 1,965,600 302,400 625,875 1,950,690 13,689,041 5,233

合計 365 16,268.3 14,445.1 30,713.4 5,383,890 8,299,780 13,683,670 1,420.5 1,141.1 140.8 5.4 55.3 93,406,079 29,699,880 4,672,416 4,484,750 41,144,784 173,407,909

月平均 [t/月] 1,355.7 1,203.8 2,559.4 448,658 691,648 1,140,306 118.4 95.1 11.7 0.4 4.6 7,783,840 2,474,990 389,368 373,729 3,428,732 14,450,659

日平均 [t/日] 44.6 39.6 84.1 14,750 22,739 37,490 3.9 3.1 0.4 0.01 0.2 255,907 81,370 12,801 12,287 112,725 475,090

※実績処理量（２８０日処理換算）［ｔ／日］ 114.3 39.3% 60.7% 100.0% 4.6% 3.7% 0.5% 0.02% 0.2% 53.9% 17.1% 2.7% 2.6% 23.7% 100.0%

施設負荷率（実績処理量／施設規模） 82%

［t/日］ 93.9

280日換算 127.5 ←　1年間の可燃ごみ量

89.6% ←　性能指針の年間標準稼働日数

1号炉 2号炉
＝

246 216
66.1 66.9

処理量 受　電 発　電 電力量計 スラグ 固化物 異物 アルミ 鉄 電力 燃料 油脂 水道 薬品 用役費計 [円/t]

119.1% 96.2% 118.0% 108.4% 115.7% 111.8% 114.2% 104.3% 114.5% 107.3% 160.2% 104.9% 118.1% 119.9% 117.0% 98.3%

定常運転時の日処理量の推移 （H17/9月～H21/6月）

1号炉 2号炉

［日/月］ ［日/月］
定常運転

［日］
処理量
［t/月］

平均
日処理量
［t/日･炉］

定常運転
［日］

処理量
［t/月］

平均
日処理量
［t/日･炉］

７・８月 62 30 27 22 1,556 71 19 1,364 72
９～３月 212 148 138 127 7,677 60 118 7,020 60

H18 ４～３月 365 218 269 186 11,388 61 250 15,328 61
H19 ４～３月 366 201 182 178 12,285 69 160 10,963 69

４月 30 16 20 14 1,000 71 19 1,307 69
５月 31 13 27 9 626 70 25 1,789 72
６月 30 15 27 13 945 73 24 1,722 72
７月 31 20 22 17 1,226 72 21 1,512 72
８月 31 31 3 30 2,102 70 2 140 70
９月 30 17 22 14 980 70 20 1,429 71

１０月 31 14 25 13 919 71 23 1,639 71
１１月 30 23 10 21 1,463 70 8 567 71
１２月 31 22 22 18 1,235 69 18 1,239 69
１月 31 24 20 22 1,472 67 18 1,198 67
２月 28 28 0 27 1,869 69 0 0 0
３月 31 23 18 19 1,297 68 14 957 68
４月 30 19 13 17 1,135 67 11 733 67
５月 31 15 31 14 922 66 30 2,059 69
６月 31 12 20 9 632 70 17 1,205 71
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大東・大須賀地域ごみ統合時
２市推計処理量[t/日]

実績／推計比率
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H20

日数
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1号炉 2号炉

定常運転時（立上/立下日を除く）の日処理量の推移

使用電力量[kWh] 用役費［円］

5,646

用役費の構成割合受電／発電割合 可燃ごみ中の割合

日平均の対前年度比(H20/H19)

280[日/年]×0.96

H21

*実績処理量(280日処理換算)[t/日]＝
｛　（処理量合計[t]／日数合計[日]）×365[日/年]　｝

｛　280[日/年]×0.96[詰り除去等のﾛｽ考慮]　｝

日平均処理量[t/日]×365[日/年]

定常運転時の日処理量・ごみ発熱量の推移
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本格稼働
H19/7月　事業系プラ分の混入防止対策の実施

定格処理量
７０t/日･炉

処理量
回復

平均
約２３００kcal/kｇ

H17 H19H18

基準ごみ１５００kcal/kｇ

ｶﾛﾘｰ
低下

ｶﾛﾘｰ
上昇

処理量
低下

試運転
性能試験

平均約２２００kcal/kｇ

高質ごみ
２２５０kcal/kｇ

低質ごみ　９２０kcal/kｇ＋助燃

平均
約1630
kcal/ｋｇ

定格処理範
囲

●統合前後でごみカロリーは安定
●定格安定処理を継続中
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